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HF-WKQ16恒温控制器使用说明书
资料若有变动恕不另行通知，其中任何部分在未经本公司书面许可的情况下，以任何形式采取任何方式复制、传播或翻译成任何语言版本，将导致民事诉讼或刑事处分。
1、 概述

HF-WKQ16恒温控制器，采用国际先进的微电脑芯片，通过温控器实时检测室内温度，并对比用户设定参数，自动开启 关闭电热阀门，已达到室内温度恒定的目的。三种模式：速热模式；自动模式；6时段分区控制（按照工作日与休息日，每天按照6个时段控制，自行调节），适用于水暖，电采暖和壁挂炉等采暖方式。

该产品通过国家质量认证，符合国家电气安全标准。适用于工业，商业及智能家居等室内温度控制。
2、 技术指标

[image: image20.jpg]


  [image: image2.png]wan "
. SRS SRR AT
RERE EE ] RAAEE
ERAR T ERAR o T EARR

888" ="

B 888"

PR RERETEE




                                                  
3、 功能与显示灯说明
按键功能与操作
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：为模式切换，长按8秒切换“速热模式”“自动模式”。
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：为翻页功能，按压1次，循环切换菜单；在停留菜单长按8秒，进入参数设定项；在设定界面数值停止闪烁表示设定成功。
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：（厂家保留，目前未启用）。
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：为减小，设置设定温度，时间等。
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：为增加，设置设定温度，时间等。
4、 使用说明（按压【M】翻页）
用户说明部分：
1. 模式切换
1 按压【[image: image8.png]


：电源】长按8秒则切换速热模式及自动模式；

2 速热模式：即取消控制，使阀门一直处于常开状态，使室内达到最高温度；
3 自动模式：室内温度高于设定温度1℃，自动关闭阀门，达到停止加热；室内温度低于设定温度1℃，自动打开阀门加热；
4 显示屏显示[image: image9.png]


表示此次控制电动执行器成功；显示屏显示[image: image10.png]


表示此次控制电动执行器失败。
2. 设置设定温度
1 按压【▲  ▼】键，增大或减小设定温度（默认设定范围：5℃---30℃）。
2 当设置好“设定温度”，恒温控制器将在15秒后自动向执行器发出指令。

3. 校正时间
1 按压【M】翻页至显示温控器时间界面(停留)；

2 长按压【M】10秒不松，时间界面的“小时位”闪烁，按压▲  ▼键调节小时。
3 再次长按压【M】10秒不松，时间界面的“分钟位”闪烁，按压▲  ▼键调节分钟。

4 再次长按压【M】10秒不松，时间界面的“秒钟位”闪烁，按压▲  ▼键调节秒钟。

5 再次长按压【M】10秒不松，保存时间。
4. 分时段编程与时间设定
	A0:关闭分时段功能

A1:启动分时段功能
	时间
	温度设定

	时段1
	06：00起床
	20℃

	时段2
	08：00工作
	18℃

	时段3
	12：00午休
	15℃

	时段4
	13：00工作
	18℃

	时段5
	17：00下班
	20℃

	时段6
	22：00休息
	20℃


1 在分时段功能界面，按压【▲  ▼】键，选择A-0表示关闭分时段功能，选择A-1表示启动分时段功能。

2 长按压【M】10秒不松，进入设置分时段温度设定选项(设置分时段温度设定 选择A-1启动分时段功能)。

3 进入设置分时段温度设定选项(时段1) ，按压▲  ▼键调节“时段1”设定温度。

4 再次长按压【M】10秒不松，进入时段2，按压▲  ▼键调节“时段2”设定温度(以此类推)。

5. 其他功能（只能查看不能修改）
1 “关阀门时间”界面：显示当天累计关阀时间(从执行器12点整开始计数)。例如：节能 2.0h 即表示当天阀门被关闭了2小时。
2 “权限+设定温度范围”界面：显示阀门权限(详情见技术工程师说明部分)，与当前温控器调节的温度范围。
例如：设定温度  5   05-30℃ 即表示 权限为5，设定温度范围为5℃至30℃。

3 “程序版本”界面：显示芯片内部程序版本。例如V160604  即表示当前温控器程序版本为V160604
技术工程师说明部分：(在“设定温度”界面长按压【M】，进入A2参数显示界面)
1 全显示
2 用于检测液晶屏是否缺陷等不良
1. 采集器
1 用于与执行器通信唯一编码（默认情况无需更改，详情请咨询技术工程师）。

2 长按压【M】10秒不松，采集器界面的“采集器号”闪烁，按压▲  ▼键增大减小。

3 长按压【M】10秒不松，采集器界面的“采集器号”停止闪烁，表示保持采集器号成功，并显示“GOOD”字样。
2. 表号
1 用于与接收器通信唯一编码（默认情况无需更改，详情请咨询技术工程师）。

2 长按压【M】10秒不松，表号界面的“表号”闪烁，按压▲  ▼键增大减小。

3 长按压【M】10秒不松，表号界面的“表号”停止闪烁，表示保持表号成功，并显示“GOOD”字样。
3. 通信效率
1 000:000表示  发送次数：接收次数，用于检测信号稳定性（无法更改，详情请咨询技术工程师）。

2 长按压【M】10秒不松，表示立即对执行器发送控制指令(用于测试信号)。
3 显示屏显示[image: image11.png]


表示此次控制电动执行器成功；显示屏显示[image: image12.png]


表示此次控制电动执行器失败。
4. 电池电压
1 3.58V 目前电池电压。（无法更改，详情请咨询技术工程师）。
5. 解释权限
1   1         1         1          1
预留           自检    热力公司温度范围    无通讯30分钟开阀
2 自检：每天阀门动作一次防止结垢。

热力公司温度范围：老年住户对于恒温控制器操作生疏，通过平台对执行器发送热力公司温度权限范围，可以使住户自动在16℃至24℃内调节，避免房屋“过冷”或“过热”。

无通讯30分钟开阀：执行器在30分钟内没接收到无线通讯指令后，自动打开阀门，避免寒冷冬季冻结管道井内管道。
3 0表示：无；
1表示：执行  无通讯30分钟开阀；
2表示：执行  热力公司温度范围；
3表示：执行  热力公司温度范围+无通讯30分钟开阀；

4表示：执行  自检；

5表示：执行  自检+无通讯30分钟开阀；

6表示：执行  自检+热力公司温度范围；

7表示：执行  自检+热力公司温度范围+无通讯30分钟开阀。
5、 安装及使用注意事项
1 本产品可安装在墙壁普通86盒内，也可以自行放置；

2 安装时须使显示面与地面垂直，使内部天线垂直；

3 当通讯不顺畅时，请选择50毫瓦模块（订制）；

4 表号在系统项目中必须唯一；

5 由于采用无线通讯方式，频率为433兆赫兹，使用时必须避免其他相同频率及电磁干扰对此通讯的影响；
6 本产品如长期不使用时，请取出内部电池，单独放置。
6、 简易异常处理

	现象
	处理方法
	简易程度

	液晶屏无显示
	1 检查是否安装2节AA电池。

2 检查电池是否有电。

3 检查电池极性是否安装反。

4 电源线接口是否松动。
	1 简单

2 简单

3 简单

4 中等

	液晶屏显示乱码
	1 请仔细阅读说明书，是否为参数项。

2 联系技术人员为您解答或更换设备。
	1 简单

2 较难

	液晶屏显示较暗
	1 请更换电池(建议使用正宗南孚电池)。
	2 简单

	温度显示偏差大
	1 左上角温度传感器是否接触到其他物品。

2 恒温控制器是否靠近发热源。

3 温度传感器损坏，联系技术人员为您解答或更换设备。
	1 简单

2 简单

3 较难

	按键不灵
	1 轻压按键并松开按键。

2 检查内部螺丝是否松动，导致接触不良。
	1 简单

2 中等

	长期显示[image: image13.png]



	1 检查执行器是否接通电源。

2 检查恒温控制器采集器编码与表号编码是否与执行器设置的一致。
	1 简单

2 中等

	执行器阀体状态与液晶屏显示不一致
	1 检查恒温控制器采集器编码与表号编码是否与执行器设置的一致。

2 检查权限是否含有自检，在自检5分钟内执行器阀体状态与液晶屏可能不一致。

3 执行器是否为常开阀或常闭阀，请与厂家咨询。
	1 中等

2 较难

3 较难

	1 禁止私自拆开装置，以免发生触电危险。

2 禁止非技术人员修改采集器编码与表号编码。
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A1界面显示








